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ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI
Domu Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Lawendowa Przystan
ul. Niemcewicza 22, Przewloka, 76-270 Ustka

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 1.
w sprawie wymagafi, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(tj. Dz.U. 22022 r., poz. 1230), oraz po przeanalizowaniu:

o parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan,
o ktérych mowa w § 3 ust. I ww. rozporzadzenia;

« wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig;

o zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku stwierdza, ze
w okresie od 18 kwietnia 2024 r. do 3 pazdziernika 2024 r.
jako$§¢ wody na plywalni
Domu Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Lawendowa Przystan

nie stanowila zagrozenia dla zdrowia kapigcych sig.

1. W ramach prowadzonego nadzoru nad plywalnig Pafnstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Stupsku stwierdzit, ze zarzadca ptywalni:
o posiadal ustalony z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stupsku
harmonogram pobierania probek wody;
o dokumentowatl biezace obserwacje wody na ptywalni;
o« dokonywal systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzgdzen;
o rejestrowal wyniki pomiaru jakosci wody;
e podejmowat dzialania naprawcze;
o prowadzit badania jako$ci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Painstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku
76-200 Stupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk



Badania jakosci wody na plywalni wykonywane byly w laboratoriach posiadajacych
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajacych
metodykom referencyjnym analiz wody na plywalniach okreslonych w cyt. wyzej
rozporzadzeniu.

Ocena jakosci wody doprowadzanej na ptywalnie.
Ptywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociagu publicznego w Przewtoce.

W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku wydat oceng
jakosci wody Nr 82.HK.2024 z dnia 13.12.2024 r. w ktérej stwierdzil, ze woda
z ww. wodociggu jest przydatna do spozycia przez ludzi.

Ocena jako$ci wody na ptywalni.

a) Woda w niecce basenowej wyposazone] w urzadzenia wytwarzajace aerozol
wodno-powietrzny:

Ilo$¢ punktéw pobierania probek wody: 1
Ilo§¢ badan ogolem: i
Ilo$¢ badan wykonanych w ramach kontroli 12
wewnetrznej:

Ilo$¢ badan wykonanych przez PPIS w Shupsku:
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Parametry fizykochemiczne
Chlor wolny 0,7-1,0 13 0,58 0,25 62%
Chloroform 0,03 3 0,033 0,053 100%
pH 6,5-7,3 13 6,4 6,4 15%
Prowad dzialani ; _— i .
nap:":‘w:;:SV czc:ﬂx j)lt)l;rawy W zwiqzku z przekroczeniami parametrow fizykochemicznych
jakosel wodys stosowano Srodki chemiczne korygujgce ich poziom.

b) Woda wprowadzana do niecki basenowej wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny z systemu cyrkulacji:

Ilo$¢ punktéw pobierania probek wody: 1
Ilo$¢ badan ogotem: 8
Ilo$¢ badan wykonanych w ramach kontroli 7

wewnetrznej:

Ilo$¢ badan wykonanych przez PPIS w Stupsku:
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Parametry fizykochemiczne
Chloroform 0,03 3 0,038 0,065 100%
Chlor zwigzany 0,2 8 0,47 0,47 12,5%
pH 6,5-7,6 8 6,4 6,4 12,5%
P ialani
n;gr‘;ave:;:adczelﬁl z)r:)l;rawy W zwiqzku z przekroczeniami parametrow fizykochemicznych
jakosci wody: stosowano Srodki chemiczne korygujgce ich poziom.

5. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej (woda z natryskow).

W okresie sprawozdawczym pobrano 2 probki cieptej wody uzytkowej z natryskow
w celu oceny stopnia skolonizowania sieci wodociggowej bakteriami Legionella sp.

Ilo$¢ badan w zakresie
Ilo$¢é bakterii Legionella sp.
wykonanych w ktérych stwierdzono:
badan w
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Jakos¢  cieptej wody uzytkowej odpowiadala wymaganiom  sanitarnym
okreSlonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(tj. Dz.U. 2 2022 r., poz. 1230).

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Z-ca Panstwoweg( Powlatowego
Inspektora Sanitarnego w Stupsku

Otrzymuje (elektronicznie):

1. Adresat (email: marzenakisiel3@wp.pl)
Do wiadomosci:

1. Strona internetowa PSSE w Stupsku

2. aa
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